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Abstract 
Electric energy infrastructure as one of the livelihood of the people concerning the distribution of electrical energy 
must be able to guarantee in an amount sufficient, reasonable price and good quality. Electrical energy demand will 
increase in line with regional economic development and population growth and the growth of electric power loads. And It 
need forecasting electrical energy within a period of 5 years and doing physical development. One of them, the development 
of distribution transformers to help electrical service to the new customers. In meeting the increasing electricity, then 
implemented the development of distribution networks. In the development of distribution networks, it would require the 
development of distribution transformers. In the development of distribution transformers, electricity demand forecasting 
needs to be done to get the load growth. 
Forecasting model used is using the DKL 3.2 model. After getting the results of load growth (KVA) with DKL 3,2 
model, then divided according to the needs of growth so that the load can be simulated to ETAP 7.0.0 software simulates 
previously existing in 2011 as the basis of the development of distribution transformers in 2012 to 2016 from result study in 
PT PLN Persero UPJ Batang. 
From the calculation of the development of distribution transformers based on load growth forecasting results 
DKL model 3.2, it was found that the number of placements the development of distribution transformers based on land-use 
map of the area which is then divided in accordance with the development of the existing load growth. Showed that the 
number and type distribution transformers capacity development each year is different. From 2012 to 2016, there were 
variations in the number and type of capacity transformer including transformer 1 phase 50 KVA, 3 phase 50 and 100 KVA, 
and also the replacement transformer or upgrading of transformer 1 phase 25 to 50 KVA. After simulated using ETAP 
7.0.0, the losses of energy development in 2012 to 2016 has increased gradually due to the load growth. But there are some 
feeders whose load to be cut, so that the losses value of energy to be down. 
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transformers 
 
I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
UPJ Batang merupakan Unit Pelayanan 
Jaringan wilayah Batang dari PT PLN Persero yang 
melayani segala kebutuhan penyaluran energi listrik 
kepada masyarakat. Unit Pelayanan jaringan 
merupakan salah satu wilayah kerja dari Area 
Pelayanan Jaringan Pekalongan.  
Energi listrik sebagai salah satu infrastruktur 
yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka 
penyaluran energi listrik harus dapat menjamin 
dalam jumlah yang cukup, harga yang wajar dan 
mutu yang baik. 
Disamping pertumbuhan ekonomi, 
perkembangan energi listrik juga dipengaruhi oleh 
faktor perkembangan penduduk dalam pengertian 
jumlah rumah tangga yang akan dilistriki. Sehingga 
dilakukan peramalan  kebutuhan energi listrik dalam 
kurun waktu 5 tahun dan melakukan pengembangan 
fisik diantaranya yakni pengembangan trafo 
distribusi.  
 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka 
dilakukan pengembangan trafo distribusi di UPJ 
Batang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 
dengan menggunakan model peramalan DKL 3,2 
dan menganalisa data pengembangan trafo distribusi 
menggunakan ETAP 7.0.0 dalam Tugas Akhir ini. 
 
1.2 Tujuan 
Tujuan pembuatan tugas akhir ini, yaitu : 
1. Menggambarkan kondisi PDRB, Rumah 
tangga, Penduduk, dan Energi Listrik UPJ 
Batang saat ini. 
2. Menghitung kebutuhan beban energi listrik 
UPJ Batang atas dasar tuntutan perkembangan 
zaman dan kebutuhan pembangunan di masa  
mendatang menggunakan Model DKL 3,2. 
3. Mengembangkan jaringan distribusi UPJ 
Batang berdasarkan hasil losses dan  voltage 
drop. 
4. Mengembangkan hasil peramalan kebutuhan 
beban (KVA) sebagai pengembangan trafo 
distribusi untuk penyulang di UPJ Batang. 
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1.3 Pembatasan Masalah 
Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis 
membatasi permasalahan sebagai berikut : 
1. Area yang diproyeksikan dalam tugas akhir 
ini adalah UPJ Batang. 
2. Hanya menggunakan model peramalan DKL 
3,2 dalam memproyeksikan energi listrik 
tahun 2012 – 2016. 
3. Data energi listrik yang digunakan adalah 
data pengusahaan listrik di UPJ Batang 
tahun 2006 - 2010. 
4. Data PDRB, Peta Autocad, dan Tata Guna 
Lahan yang digunakan adalah data 
Kabupaten Batang. 
5. Pengembangan trafo distribusi hanya 
disesuaikan dengan total jumlah KVA hasil 
peramalan saja, tidak memperhitungkan 
pembagian rata jumlah KVA tersebut. 
6. ETAP 7.0.0 hanya menganalisa hasil 
pengembangan trafo distribusi berdasarkan 
hasil losses energi dan voltage drop. 
 
II. LANDASAN TEORI 
2.1 PT PLN Persero UPJ Batang 
 UPJ Batang merupakan Unit Pelayanan 
Jaringan wilayah Batang dari PT PLN Persero yang 
melayani segala kebutuhan penyaluran energi listrik 
kepada masyarakat. Unit Pelayanan Jaringan Batang 
(UPJ Batang) merupakan salah satu wilayah kerja 
dari Area Pelayanan Jaringan Pekalongan (APJ 
Pekalongan).UPJ Batang disuplai oleh 1 GI yakni GI 
Batang. 
 
2.2 Sistem Distribusi Daya Listrik 
2.2.1 Pengertian umum 
 Sistem Distribusi merupakan bagian dari 
sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna 
untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya 
listrik besar (Bulk Power Source) sampai ke 
konsumen. Jadi fungsi distribusi tenaga listrik 
adalah; 1) pembagian atau penyaluran tenaga listrik 
ke beberapa tempat (pelanggan), dan 2) merupakan 
sub sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan 
dengan pelanggan, karena catu daya pada pusat-
pusat beban (pelanggan) dilayani langsung melalui 
jaringan distribusi. 
2.2.2 Bagian Sistem Distribusi 
  Adapun bagian-bagian dari sistem distribusi 
tenaga listrik adalah:  
  1. Gardu Induk Distribusi 
2. Jaringan Primer (JTM) 
  3. Transformator Distribusi 
  4. Jaringan Sekunder (JTR) 
Dalam hal ini tegangan menengah sistem distribusi 
adalah 20 kV dan tegangan rendahnya 380/220 V.  
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Gambar 1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik 
 
2.3 Kebutuhan Penyaluran Energi listrik 
 Untuk proses pengiriman tenaga listrik 
terdiri dari berbagai persoalan teknis, tenaga listrik 
hanya dibangkitkan pada tempat-tempat tertentu 
saja.  
 
Gambar  2  Proses pengiriman tenaga listrik 
 
 Kebutuhan energi listrik akan meningkat 
sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah dan 
pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya 
ekonomi pada suatu daerah maka konsumsi energi 
listrik juga akan meningkat. Disamping itu, 
perkembangan energi listrik juga dipengaruhi oleh 
faktor perkembangan penduduk dalam pengertian 
jumlah rumah tangga yang akan dilistriki. Sehingga 
PT PLN Persero UPJ Batang melakukan peramalan  
kebutuhan energi listrik dalam kurun waktu 5 tahun. 
 
2.4 Peramalan Beban Energi Listrik 
Peramalan energi listrik sangat diperlukan 
untuk memperkirakan kebutuhan energi listrik 
beberapa tahun kedepan. Peramalan pada dasarnya 
merupakan suatu dugaan atau prakiraan mengenani 
terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dimasa yang 
akan datang. Data yang mendasari adanya peramalan 
yakni :  
1. Data Pengusahaan. 
2. PDRB. 
3. Jumlah Rumah Tangga & Penduduk. 
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2.5 Beban 
  Pengelompokan Beban menurut PT PLN 
Persero pembagian pengelompokan beban 
berdasarkan kelompok pelanggan yang terdiri dari : 
 1. Sektor Rumah Tangga. 
 2. Sektor Komersial. 
 3. Sektor Industri. 
 4. Sektor Publik 
 
2.6   Software ETAP 7.0.0  
Software ETAP atau Power Satation adalah 
suatu program atau perangkat lunak yang digunakan 
untuk menyelesaikan permasalahan yang 
berhubungan dengan sistem ketenagalistrikan. 
Dengan menggunakan sotfware Etap dapat 
memodelkan analisis aliran daya (load Flow), kita 
dapat menghitung aliran daya, tegangan pada sistem 
tenaga,  
 
2.7 Perencanaan Pengembangan Saluran 
Distribusi 
Perencanaan sistem distribusi energi listrik 
merupakan bagian yang esensial dalam mengatasi 
pertumbuhan kebutuhan energi listrik yang cukup 
pesat. Perencanaan diperlukan sebab berkaitan 
dengan tujuan pengembangan sistem distribusi yang 
harus memenuhi beberapa kriteria teknis dan 
ekonomis. 
 
2.8 Pengembangan Trafo Distribusi 
 Dalam pengembangan trafo distribusi listrik, 
maka beberapa kriteria perencanaan yang 
dipergunakan adalah nilai losses energi sebagai 
batasan maksimal yakni 3,77% dan untuk nilai dasar 
batasan voltage drop maksimal 5,5% sesuai dengan 
standar yang berlaku di PLN.  
 Pengembangan trafo distribusi dilaksanakan 
berdasarkan hasil peramalan yang dilakukan 
menggunakan model DKL 3,2. Sehingga jumlah dan 
kapasitas pengembangan transformator akan lebih 
jelas sesuai dengan kebutuhan pengembangan.  
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
 Untuk metode penelitian tugas akhir ini 
menjelaskan proses eksisting, pengembangan dan 
pertumbuhan beban untuk trafo distribusi sehingga 
dapat dilihat secara garis besar penyusunan diagram 
alir pengembangan trafo distribusi dapat dilihat pada 
flowchart gambar dibawah.  
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JUMLAH DAN PENEMPATAN 
PENGEMBANGAN TRAFO DISTRIBUSI
 
 
Gambar 3 Flowchart Pengembangan Trafo Distribusi 
 
3.1    Survey dan Pengolahan Data 
Survey data adalah pengumpulan data-data 
yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini. 
Data-data dapat berasal dari instansi-instansi seperti 
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) ataupun sumber-sumber lain 
Pengolahan data adalah pengubahan data-data yang 
yang telah di survey sehingga dapat dimasukkan ke 
dalam model DKL 3,2.  
 
3.2  Hasil Pengolahan Data 
3.2.1  Data RT-PDD Kabupaten Batang 
Berikut adalah data pengusahaan listrik UPJ 
Batang yang didapat dari sumber PT PLN Persero 
UPJ Batang : 
 
Tabel 1 Data Rumah Tangga Kabupaten Batang 
 
Sumber : Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2006 - 2010 
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Tabel 2 Data Penduduk Kabupaten Batang 
 
Sumber : Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2006 - 2010 
 
3.2.2  Data Pengusahaan UPJ Batang 
 
Tabel 3 Data Pengusahaan UPJ Batang 
 
Sumber : PT PLN Persero UPJ Batang 
3.2.3  Data PDRB Kabupaten Batang 
Tabel 4 Data PDRB Kabupaten Batang 
 
Sumber : Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2006 - 2010 
3.3 Jaringan Distribusi UPJ Batang 
 Jaringan distribusi di wilayah UPJ Batang 
terdiri dari 6 penyulang yang masing-masing 
disuplai dari gardu induk. Masing-masing penyulang 
itu adalah penyulang BTG 01, BTG 02, BTG 03, 
BTG 04 BTG 06 dan BTG 07 yang disuplai dari 
gardu induk Batang. Wilayah operasi UPJ Batang 
dapat dilihat pada gambar peta wilayah dan single 
line diagram di bawah ini. 
 
Gambar 4 Peta Jaringan Wilayah Kabupaten Batang 
 
Tabel 5 Panjang Jaringan SUTM UPJ Batang 
 
 
3.4 Data Eksisting UPJ Batang 
 Penggambaran jaringan eksisting 
menggunakan simulasi software ETAP 7.0.0 yaitu 
sebagai berikut :   
 
Gambar 5 Penggambaran Jaringan GI Batang ETAP 7.0.0 
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DEMAND TOTAL
LOSSES APPARENT
XLOSSES



 
 %100
434.8
367.0
X  = 4.351 % 
DROP VOLTAGE = %TEGANGAN PD GI - % 
TEGANGAN PALING UJUNG  
 = 100 % (20,1 KV) – 92,5% (18,549 KV) 
 = 7,95% (3,19 KV) 
 Hasil simulasi tersebut akan menampilkan 
tegangan di ujung penyulang yang nantinya akan 
dibandingan dengan hasil pengukuran. 
  Perhitungan susut energi dibantu dengan 
program ETAP 7.0.0  dan  hasil secara lengkap 
ditunjukkan pada tabel di bawah. 
 
Tabel 6 Susut Energi Eksisting GI Batang 2011 
 
 
 
Gambar 6 Grafik hasil susut energi GI Batang 2011 
 
Tabel 7 Susut Tegangan Eksisting GI Batang 2011 
 
 
 
Gambar 7 Grafik hasil susut tegangan GI Batang 2011 
 
 Dari tabel diatas secara keseluruhan ada 
beberapa feeder yang yang tidak memenuhi syarat 
(maksimum 5,5 %), hal ini ada kemungkinan 
diakibatkan oleh : 
• Jaringan terlalu panjang. 
• Beban yang dilayani pada jaringan tersebut 
terlalu besar. 
• Penampang konduktor yang kecil. 
 
3.5  Pembuatan Peramalan beban 
menggunakan Model DKL 3,2  
 Sesuai dengan rumus DKL 3,2, maka 
langsung diramalkan kebutuhan pertumbuhan 
bebannya berdasarkan hasil parameter data teknis 
PLN tersebut, diantaranya data pengusahaan, data 
PDRB, data rumah tangga dan penduduk, serta peta 
tata guna lahan. Sehingga didapat hasil 
peramalannya sebagai berikut :  
 
Gambar 8 Hasil Peramalan Model DKL 3,2 
  
 Berdasarkan hasil peramalan model DKL 
3,2 tersebut, dapat dihasilkan bahwa kebutuhan 
beban KVA untuk 5 tahun kedepan semakin 
meningkat. Selisih antara KVA tahun 2012 dengan 
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2011 menghasilkan kebutuhan beban KVA pada 
tahun 2012. Artinya penambahan trafo distribusi 
dapat dilihat dari selisih jumlah KVA pertahun tsb.     
 Berikut adalah hasil selisih penambahan 
beban KVA tiap tahunnya :  
1. Tahun 2012 : 894,9 KVA 
2. Tahun 2013 : 1030,9 KVA 
3. Tahun 2014 : 1159,6 KVA 
4. Tahun 2015 : 1285,7 KVA 
5. Tahun 2016 : 1408,3 KVA 
 
 IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA 
4.1 Kinerja Trafo Distribusi UPJ Batang 
 Dari hasil survey pada bulan Juli tahun 2011, 
didapat jumlah trafo yang sudah overload dan perlu 
di-upgrade seiring dengan pertumbuhan beban, 
terlihat pada tabel dibawah ini :  
Tabel 8 Data jumlah trafo distribusi UPJ Batang 
 
10 15 25 50 50 100 160 200 250 315 400 630 1200 1400 1500 2500 4500
1 BTG 1 2 2 94 168 14 5 8 2 1 1 2 299 15590
2 BTG 2 1 5 436 200 7 2 1 1 1 1 1 656 25050
3 BTG 3 1 13 7 4 2 2 1 1 1 32 3255
4 BTG 4 2 1 2 5 14500
5 BTG 6 2 156 91 8 1 1 2 261 10130
6 BTG 7 5 223 146 4 14 1 2 4 2 1 402 18570
1655 87095TOTAL UPJ BATANG
NO PENYULANG
JUMLAH TRAFO TERPASANG
TOTAL KVATRAFO 1 PHASA TRAFO 3 PHASA JMLH
 
 Dari tabel tersebut maka dapat diketahui 
bahwa masih terdapatnya trafo 1 fasa dengan 
kapasitas 10 KVA, 15 KVA dan 25 KVA. Hal ini 
didasari dengan pertumbuhan beban bertambah, 
maka trafo yang kapasitasnya relatif kecil 
seharusnya segera di upgrade /diganti yang baru.  
 
4.2 Pengembangan Trafo Distribusi 
  Setelah hasil tersebut didapat, maka bisa 
mengacu kepada tata guna lahan untuk 
mengembangkan dan menempatkan trafo distribusi 
tersebut yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria. 
Hal ini disebabkan karena ada sebagian penyulang 
yang sudah melebihi kriteria. Dan perlu 
ditambahkan pengembangan jaringan tersebut. 
Kriteria untuk penempatan penambahan trafo 
distribusi, bisa melihat di album tata guna lahan 
pengembangan dibawah ini.  
 
Gambar 9 Tata Guna Lahan Kabupaten Batang 
  Peta tata guna lahan tersebut digunakan 
untuk mengetahui perkembangan wilayah 
Kabupaten Batang untuk 5 Tahun kedepan yakni 
Tahun 2012 – 2016. Dimana terdapat perkembangan 
industri dan perumahan yang sangat pesat, sehingga 
pertumbuhan beban akan semakin meningkat. Peta 
wilayah perkembangan UPJ Batang harus 
diperhatikan beberapa sektor diantaranya sektor 
pertanian, perindustrian, perdagangan, dan sektor – 
sektor lain yang ada didalam Pertumbuhan Domestik 
Regional Bruto (PDRB). 
 
4.3 Wilayah pengembangan trafo distribusi 
  Berikut adalah pembagian tiap feeder yang 
mengalami penambahan dan penggantian trafo 
distribusi di UPJ Batang yang selanjutnya 
disimulasikan ke dalam software ETAP 7.0.0. 
 
Tabel 9 Penambahan & Upgrade Trafo UPJ Batang 2012 
 
 
Tabel 10 Penambahan & Upgrade Trafo UPJ Batang 2013 
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Tabel 11 Penambahan & Upgrade Trafo UPJ Batang 2014 
 
 
Tabel 12 Penambahan & Upgrade Trafo UPJ Batang 2015 
 
 
Tabel 13 Penambahan & Upgrade Trafo UPJ Batang 2016 
 
 
4.4 Simulasi pengembangan trafo distribusi 
  Dari hasil penempatan wilayah tersebut, 
maka disimulasikan ke ETAP 7.00, sebagai contoh :  
 
Gambar 10 Peta Pengembangan Trafo Distribusi BTG 01 Ds 
Denasri Wetan Tahun 2012 
 
 
 Gambar 11 Simulasi ETAP Pengembangan Trafo Distribusi  
BTG 01 Ds Denasri Wetan Tahun 2012 
  
  Begitu juga untuk penambahan dan upgrade 
trafo distribusi wilayah lainnya. Sehingga 
didapatkan hasil perhitungan drop voltage dan losses 
energinya yakni sebagai berikut :  
Tabel 14 Hasil Susut Tegangan Tahun 2012 - 2016 
 
Tabel 15 Hasil Susut Energi Tahun 2012 - 2016 
 
Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat 
peningkatan dalam perhitungan Losses dan drop 
voltage dari tahun 2012 sampe 2016. Tapi ada juga 
sebagian feeder yang mengalami penurunan. Hal ini 
disebabkan karena : 
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1. Penyulang yang sudah melebihi kriteria akan 
dipotong atau dipindah ke feeder baru sehingga 
dapat membantu feeder yang sudah melebihi 
kriteria tersebut. 
2. Penyulang yang masih baik, akan mengalami 
peningkatan Losses dan voltage drop karena 
terjadinya pertumbuhan beban yang didasari 
oleh tata guna lahan tersebut.  
3. Penyulang yang ada yang masih baik Losses 
dan voltage dropnya, biasanya membantu 
sedikit demi sedikit penyulang lain agar bisa 
memperbaiki Losses dan voltage dropnya 
tersebut yang disebabkan penambahan beban 
dan jaringan. 
 
V. PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut :  
1. Model peramalan DKL 3,2 merupakan model 
yang disusun secara sederhana dan cara 
penggunaannya sangat mudah sehingga 
digunakan PLN untuk menyusun peramalan 
kebutuhan listrik sebagai pendukung dasar 
pengembangan trafo distribusi menggunakan 
Software ETAP atau Power Satation, dimana 
merupakan suatu program atau perangkat lunak 
yang digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan yang berhubungan dengan sistem 
ketenagalistrikan dimana dengan menggunakan 
sotfware ETAP dapat memodelkan analisis 
aliran daya (load Flow), kita dapat menghitung 
aliran daya, tegangan pada sistem tenaga, drop 
voltage, losses dan lain-lain.. 
2. Berdasarkan simulasi software ETAP 7.0.0, 
hasil simulasi eksisting susut energi / losses di 
GI Batang pada penyulang BTG 01, BTG 02, 
BTG 03, BTG 04, BTG 06, dan BTG 07 adalah 
4,351%, 3,779%, 0,454%, 0,663%, 4,047%, 
dan 8,009% pada eksisting tahun 2011, 
sedangkan hasil simulasi eksisting susut 
tegangan / drop voltage di GI Batang pada 
penyulang BTG 01, BTG 02, BTG 03, BTG 04, 
BTG 06, dan BTG 07 adalah 11,3%, 8,0%, 
2,6%, 4,2%, 9,9%, dan 19,8% pada eksisting 
tahun 2011.   
3. Hasil selisih penambahan beban daya 
tersambung (KVA) berdasarkan peramalan 
DKL 3,2 untuk tahun 2012, 2013, 2014, 2015 
dan 2016 adalah 894,9 KVA, 1030,9 KVA, 
1159,6 KVA, 1285,7 KVA, dan 1408,3 KVA.  
4. Penambahan penyulang baru di GI batang 
difungsikan supaya membantu penyulang yang 
sudah ada yang melebihi kriteria, diantaranya 
penyulang BTG 08 yang membantu BTG 02 & 
07, penyulang BTG 09 yang membantu BTG 
01, penyulang BTG 10 yang membantu BTG 
02, penyulang BTG 11 & BTG 13 yang 
membantu BTG 07, dan penyulang BTG 12 
yang membantu BTG 06, Sedangkan 
Pengembangan trafo distribusi dilakukan guna 
memenuhi kebutuhan pertumbuhan beban yang 
ada di UPJ batang diantaranya pertumbuhan 
industri modern, pembuatan perumahan baru, 
dan penggantian trafo yang sudah ada telah 
melebihi kapasitas berdasarkan peta tata guna 
lahan pengembangan UPJ Batang. 
5. Hasil pengembangan trafo distribusi dari tahun 
2012 hingga 2016 didapatkan bahwa total 
penambahan trafo distribusi baru berkapasitas 
50 KVA 1 fasa sebanyak 72 buah, 50 KVA 3 
fasa sebanyak 4 buah dan 100 KVA 3 fasa 
sebanyak 4 buah, sedangkan untuk penggantian 
trafo distribusi mayoritas mengganti trafo 1 fasa 
25 KVA menjadi 1 fasa 50 KVA sebanyak 24 
buah penggantian yang tersebar diberbagai 
wilayah pengembangan di UPJ Batang. 
6. Hasil simulasi ETAP 7.0.0 untuk 
pengembangan trafo tahun 2012 – 2016 
diantaranya voltage drop dan losses yang naik 
turun persentase nilainya dikarenakan adanya 
pemotongan jaringan atau pengambilan beban 
dari penyulang yang ada ke penyulang yang 
baru atau penyulang yang memiliki nilai 
kriteria baik.  
 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
maka dapat diberikan beberapa saran, antara lain : 
1. Selain model peramalan DKL 3,2, model 
peramalan bisa menggunakan model peramalan 
lain seperti metode LEAP, metode Simple-e, 
dan metode metode lainnya.  
2. Untuk mendapatkan nilai proyeksi yang lain, 
sebaiknya menggunakan data minimal 5 tahun 
dan peramalan jangka lainnya, sehingga 
didapatkan pertumbuhan rata-rata lain dan lebih 
baik. 
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